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ASC
prioritaire
non stop

ASC
prioritaire

non
stop

ASC

Bureau 1

Bureau 2 Bureau 3

Bureau 5

Bureau 4

A

A

C
S

RIA

PCF 1 h+FP

Bloc-porte
PF 1 /2 H
+FP

PPCF 2 h+FA

PPCF 2 h+FA

PPCF 2 h+FA

Bloc-porte
PF 1 /2 H
+ FP

PCF 1/2
h(PF 1
heure)
+FP

PCF 1/2
h(PF 1
heure)
+FP

B

B

G
ELCT

Extrac

124 m2

W
C

189,00m2

Aire neuf

Gevp

Gaine de désenfumage des sas

 4 ouvrants de 1 m² sur les façades ,

 4 ouvrants de 1 m
² s

ur le
s fa

çades ,

C
lim

Gevp
clim

G
CLIM

Desenfum

C
S

Gaine de désenfumage des
sas
Aire neuf

WC

WC
WC

Bloc-porte
PF 1 /2 H
+ FP

Bloc-porte
PF 1 /2 H
+ FP

DM
DO ou DT

V V

Vo
Vo

SI

DO o
u D

T

DO ou DT

DM

DM

DM

DO ou DT

DO ou DT

SI

DM DO ou DT DM

Vo

SI
DM

DO ou DT DO ou DT DO ou DT DO ou DT

DO ou DT

DO ou DT

DO ou DT

DO ou DT

SI

SI

SI

97.00 m2 134,00 m2

126,00 m2

144,00 m2

ETAGE COURANT-DE 1 A 12ETAGE COURANT-DE 1 A 12


